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расчетно-экспериментальное моделирование процессов в КОНТЕЙНМЕНТЕ при наличиИ пассивной СИСТЕМЫ СПОТ ЗО
Безлепкин В.В.,  Затевахин М.А., Семашко С.Е., Cимакова О.И., Ивков И.М. (ОАО «СПбАЭП», Санкт-Петербург)
В проекте АЭС-2006 для площадки второй очереди Ленинградской АЭС  предусмотрена система пассивного отвода тепла из-под защитной оболочки (СПОТ ЗО). Она относится к техническим средствам преодоления запроектных аварий и предназначена для длительного отвода тепла к конечному поглотителю при авариях, связанных с течами теплоносителя и отказом спринклерной системы, включая аварии с тяжелым повреждением активной зоны. 

Система пассивного отвода тепла из-под защитной оболочки включает в себя теплообменники-конденсаторы, расположенные в верхней части ее объема и связанные трубопроводами с баками аварийного отвода тепла (БАОТ). При условиях нормальной эксплуатации система находится в режиме ожидания. При авариях, сопровождающихся поступлением пара и ростом температуры, отводится тепло к пассивным конденсаторам за счет конденсации пара и естественной конвекции парогазовой среды. При этом отводится тепло от теплообменников-конденсаторов в баки аварийного отвода пассивным способом за счет естественной циркуляции двухфазного теплоносителя в специально организованном контуре.
В данной статье рассмотрены вопросы моделирования работы пассивных конденсаторов на основе численного решения трехмерных уравнений гидродинамики. Рассмотрены вопросы, связанные с корректным моделированием процессов турбулентного переноса в условиях свободной конвекции. Предложена модель поверхностной конденсации, учитывающая динамику пленки конденсата и условия тепломассообмена на ее поверхности. По результатам разрабатываются рекомендации для замыкающих соотношений, применяемых в точечных кодах, с помощью которых выполняются проектные обоснования пассивной системы СПОТ ЗО.
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