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В 1997 г. в связи с отставанием ввода замещающих электрогенерирующих мощностей и в целях обеспечения энергетической безопасности выпущен приказ Министра Российской Федерации по атомной энергии №744 от 12.11.97г. «Об организации работ по продлению срока службы энергоблоков АЭС с реакторными установками РБМК-1000» и принято решение «О начале работ по обоснованию возможности продления проектного срока службы энергоблоков с реакторами РБМК-1000 Ленинградской АЭС», утвержденное Министром Российской Федерации по атомной энергии 21.11.97г. 


В самом общем виде для продления срока эксплуатации блока АС необходимо:

· Выполнить комплексное обследование блока, включая анализ возможности хранения отработанного топлива;

· Выполнить оценку безопасности блока с определением дефицитов безопасности и путей уменьшения их влияния;

· Разработать программу подготовки блока к продлению срока эксплуатации;

· Выполнить необходимую модернизацию систем блока;

· Произвести замену оборудования с выработанным ресурсом;

· Выполнить комплекс работ по продлению срока службы оборудования;

· Разработать отчёт по углублённой оценке безопасности блока;


Коллективом Ленинградской АЭС совместно с ведущими Российскими научно-исследовательскими и проектными институтами, конструкторскими организациями и производственными предприятиями, занимающимися проблемами безопасной эксплуатации атомных электростанций, выполнен большой комплекс исследовательских, проектно-изыскательских, конструкторских и строительно-монтажных работ по приведению оборудования и систем энергоблоков к соответствию современным требованиям по безопасности (включая анализ принятых проектных решений и опыта эксплуатации, разработку моделей ВАБ и ДАБ, отчёта по УОБ, проведение широкомасштабной модернизации и замены оборудования, обследование технического состояния оборудования и трубопроводов, расчётные оценки и подтверждение остаточного ресурса элементов блока, разработку обоснований продления срока службы).

 
Полученный специалистами Ленинградской АЭС опыт в работах по продлению сроков службы оборудования позволяет эффективно управлять ресурсом оборудования на запроектном сроке эксплуатации и поддерживать достаточный уровень безопасности атомных энергоблоков.

 
В то же время необходимо развитие методов управления ресурсом оборудования и на стадии проектирования и эксплуатации новых блоков.


Результатом работ является обоснование продления срока эксплуатации энергоблоков №№ 1 и 2 Ленинградской АЭС на 15 лет, энергоблока № 3 – на 20 лет. В настоящее время проводится аналогичная работа на энергоблоке № 4, имеются все предпосылки для успешного обоснования продления его срока эксплуатации на 20 лет.

