Тезисы к докладу Якушева С.В. «О входном контроле материалов оборудования при строительстве и эксплуатации АЭС (АТПЭ-9-09, АТПП-14-09)».

В докладе освещена актуальная тема о повышении эффективности входного и эксплуатационного контроля материалов, трубопроводов, оборудования и их элементов на примере Балаковской АЭС.

1. Организационная структура отдела дефектоскопии металлов и технического контроля.

2. Организация эксплуатационного контроля оборудования и трубопроводов АЭС. Нормативная документация, регламентирующая входной и эксплуатационный контроль.

3. Планирование, разработка рабочих программ контроля входного, эксплуатационного контроля. Использование схем и карт по контролю при проведении контроля.
4. Оформление результатов входного и эксплуатационного контроля по рабочим программа контроля.
5. Анализ результатов эксплуатационного (предэксплуатационного) контроля.
6. Выполнение входного контроля продукции (материалов, полуфабрикатов, комплектующих частей).
7. Нормативные документы при проведении входного контроля полуфабрикатов, запасных частей, отдельных изделий.

8. Приборный парк при проведении неразрушающего входного и эксплуатационного контроля:

1) Автоматизированные дистанционные и механизированные средства контроля;

2) Ручные средства контроля.

