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С 2007 года  ОАО «Концерн Росэнергоатом» реализует Комплексную программу № АЭС ПРГ-550К07 по проблеме эрозии-коррозии.

К настоящему времени полностью выполнен объем запланированных работ для энергоблоков АЭС с РУ ВВЭР-1000:

· созданы базы данных о повреждаемости, химсоставе металла, режимах эксплуатации элементов второго контура блоков пилотной по программе Калининской и других АЭС;

·  построены компьютерные трехмерные модели конфигурации линий и геометрии проточной части элементов трубопроводов второго контура блоков Калининской и других АЭС;

· аттестован расчетный код «РАМЭК-1» по оценке и прогнозированию локальной эрозии-коррозии элементов трубопроводов и оборудования АЭС;

· на основе расчетно-экспериментального обоснования проведена корректировка и выпущены новые типовые программы эксплуатационного контроля АТПЭ-9-09 для блоков АЭС с ВВЭР-1000, учитывающие гидродинамические условия и режимы работы трубопроводов второго контура; 

· разработан и внедрен на пилотном блоке № 2 Калининской АЭС программный комплекс поддержки персонала АЭС по проблемам эрозии-коррозии; 

Практические результаты реализации комплексной программы по проблеме эрозии-коррозии внедряются на действующих АЭС с ВВЭР-440, РБМК-1000 и БН-600.
Подготовлены предложения по использованию разработанных в рамках комплексной программы методики и расчетного кода «РАМЭК-1» для повышения эрозионно-коррозионной стойкости трубопроводов и оборудования новых проектируемых АЭС.

