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   Последствия эрозионно-коррозионного износа относятся к числу главных вызовов для трубопроводов и оборудования энергетических ядерных реакторов в свете обеспечения безопасной эксплуатации. 

      Оценка опасности разрушения трубопроводов и оборудования, вызванного появлением эрозионно-коррозионного утонения, а также выработка критериев для принятия решения о целесообразности дальнейшей эксплуатации трубопровода или оборудования, имеющих локальные утонения, требуют определения напряженно-деформированного состояния участка трубы, содержащей такой дефект. Для достижения этих целей в  РНЦ «Курчатовский институт» разработан комплекс конечно-элементных методик и вычислительных программ ERKO. 

          В основу расчетной программы положена трехмерная теория толстостенных оболочек.  Имеется возможность рассматривать изменение толщины стенки, которое может  возникать в любой зоне колена, трубопровода или корпуса.  При этом каверна от эрозионно-коррозионного износа может быть ориентирована под произвольным углом к  оси симметрии трубопровода, системы или корпуса оборудования. Программа  позволяет задавать утонение стенки трубы или корпуса со сложной пространственной геометрией. 

