Тезисы доклада
«Результаты технико-экономического  анализа возможности  увеличения мощности энергоблока №4 Балаковской АЭС до тепловой мощности 110-112% ном.»

Михальчук А.В.
ОАО «ВНИИАЭС»

В 2008-2009 годах специалистами  ОАО «ВНИИАЭС», РНЦ «Курчатовский институт» и ОАО ОКБ «Гидропресс» выполнены расчётно-аналитические работы по анализу предельных технических возможностей и экономической целесообразности увеличения мощности на четвертом энергоблоке Балаковской АЭС:

- получены экспертные оценки заводов-изготовителей основного оборудования и проектно-конструкторских организаций о возможности повышения производительности оборудования и стоимости проведения необходимых мероприятий с целью повышения мощности энергоблока;

- разработана методика расчета экономической эффективности и выполнена оценка экономического эффекта от повышения мощности энергоблока;

- откорректированы проектные методики, определяющие единый системный подход к обеспечению безопасности активных зон ВВЭР-1000 при повышении мощности;

- оценены возможности эксплуатации турбогенераторного оборудования на повышенных уровнях мощности;

- оценены возможности модернизации парогенератора ПГВ-1000М с предложениями по реконструкции для повышения мощности энергоблока;

-  выполнен анализ безопасности в определяющих  режимах ( с применением методики оптимизации объёма обоснований) при работе на повышенной мощности Nном до 107 %, 110 % и 112 % Nном (Nном=3000 МВт) и оценка допустимого уровня повышения мощности ВВЭР-1000, с применением усовершенствованных методик; 

- выполнены оценки экономического эффекта от повышения мощности.

- определена принципиальная программа модернизации четвертого энергоблока Балаковской АЭС для поэтапного повышения мощности.

